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Elektrische Raumheizung und Warmwasserbereitung
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F1  Zihlervorsicherung/SH-Schalter P1
F2  Steuersicherung (10 A, 25 kA) P2
F11  Steuersicherung fiir Hilfsaggregate/Steuerung (max. 6 A) P3
K3  Kundenrelais Raumheizung
K4  Kundenrelais Warmwasserspeicher
K5  Kundenrelais Freigabe 8 h bei NT
K6  Tagnachladung 4 h bei HT
K31 Freigabeschiitz Raumheizung
Q3
K51 Ladeschiitz Vollspeicher-Heizung X1
X2
X3

Stadtwerke Hemau

Zihler: allgemeine Verbraucher
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Zihler: lastgeschaltete Verbraucher

TSG (Tarifsteuergerit)

R1 Tarifschaltung allgemein (HT/NT)
R2 Warmwasser (00:00 - 4:00)

R3 Nachtspeicherheizung (22:00 - 6:00)

R4 Nachtspeicherheizung (22:00 - 6:00 u. 12:00 - 16:00)

R5 Direktheizung oder Warmepumpe

Sperrzeiten von 8:00 - 9:00, 11:00 - 12:00

18:00 - 19:00 und von 22:00 - 23:00

Fehlerstromschutzschalter FI (ggf.)

Tarifsteuerklemme (7polig)

Steuerklemme (7polig, plombierbar)

Hauptleitungsabzweigklemme

6.09.2007/P6

Oberer Anschlussraum

stromkreisverteller

Zahlerfeld

Unterer Anschlussraum
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